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Auswirkungen der Digitalisierung auf
den Anlagenbetrieb — ein Ausblick
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Themenubersicht

* Ruckblick — Entwicklung der
Anlagen(fern)steuerung im Schaltanlagenbereich

« Aktuelles Steuer- / Fernsteuerkonzept
e ,UW4.0"
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Aktuell

—— Serielle Verbindungen (TCP/IP: IEC 60870-5-104)

—— Verkabelung (Meldungen, Messwerte, Befehle)
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Aktuell /717

« Steuerung erfolgt mit Feldleittechnik

« Ho6here Funktionen in der Leittechnik (Syncro-Check,
Verriegelungen, Entriegelungen (S1))

« Entfall der Koppelebene
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Zukunft
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— Serielle Verbindungen (TCP/IP: IEC 61850)
—— Serielle Verbindungen (TCP/IP: IEC 60870-5-104)

—— Verkabelung (Meldungen, Messwerte, Befehle)
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Zukunft 712

» Direkte serielle Kommunikation mit Primargerat

« Big Data — Applikationen maoglich (z.B. Predective
Maintenance)

« Entfall der Feldleitebene

Herausforderung:

« Migrationskonzepte fur Leittechnik (Betriebszeitraume
Primartechnik 3-4x der LT)

 Interoperabilitat (unterschiedliche Hersteller)
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